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Měření izolačního stavu nerozvětvených soustav
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▪ 2.2.2 Udržující pracovník jednou měsíčně:

▪ změří izolační odpor všech nerozvětvených soustav navzájem a proti 
zemi;

▪ izolační odpor nerozvětvené soustavy nesmí klesnout pod 
stanovenou hodnotu. Nerozvětvenou soustavou se rozumí každý 
vnější elektrický obvod vycházející mimo stavědlovou ústřednu, který 
je v základním stavu odpojen od napájecí soustavy a elektrický 
obvod s vlastním zdrojem.
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▪ To je potřebné v návěstních obvodech s klasickým dohledem svícení 
pomocí proudových relé NMŠ

▪Ale jsme v době digitální. Ale požadavky na měření IS zůstaly stejné.

▪ESA 33 a vyšší ovládá a dohlíží návěstní obvody jinak

▪ Jednotka SLI pravidelně každých 20 minut připojuje povolující světla 
k napájecí soustavě návěstidel (pokud nejsou právě povelována).

▪ Tato soustava se trvale kontroluje hlídačem izolačního stavu DMSHIS, 
který předává naměřené hodnoty do LDS. 
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Připojení odporu 1Mohm mezi Se1 bílá a zem:
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